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Филиал АО "ДРСК" ХЭС 

СП СЭС

ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С–97) Нет 01.12.16 31.12.16 31 дн 01.12.16 31.12.16 31 дн ЗРР 01:00 Выправка ж/б опор, обваловка опор 

привозным грунтом. С выводом АПВ 

Без отключения. С выводом АПВ Исходная

Филиал АО "ДРСК" ХЭС 

СП СЭС

ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С–102) Нет 01.12.16 31.12.16 31 дн 01.12.16 31.12.16 31 дн ЗРР 01:00 Выправка ж/б опор, обваловка опор 

привозным грунтом. С выводом АПВ. 

Без отключения. С выводом АПВ Исходная

Филиал АО "ДРСК" ХЭС 

СП СЭС

ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с отпайкой на ПС Парус 

(С–86)

Нет 05.12.16 06.12.16 2 дн 05.12.16 06.12.16 2 дн ЗРР 01:00 Работы на ВЛ 110 кВ С-97. Перенос точки 

деления сети. 

Исходная

Филиал АО "ДРСК" ХЭС 

СП СЭС

ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С–102) Нет 05.12.16 06.12.16 2 дн 05.12.16 06.12.16 2 дн ТР 02:00 Выправка ж/б опор № 4,8.  Исходная

Филиал АО "ДРСК" ХЭС 

СП СЭС

ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С–97) Нет 05.12.16 06.12.16 2 дн 05.12.16 06.12.16 2 дн ТР 02:00 Выправка ж/б опор № 4,8.  Исходная

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с отпайкой на ПС Парус 

(С–86)

Нет 28.11.16 07.12.16 10 дн 28.11.16 07.12.16 10 дн ЗРР 01:00 Работы на ВЛ 110 кВ С-102. Перенос точки 

деления сети. 

Исходная

Филиал АО "ДРСК" ХЭС 

СП СЭС

ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С–102) Нет 28.11.16 07.12.16 10 дн 28.11.16 07.12.16 10 дн ТР 02:00 Замена дефектных изоляторов    с включением 

на ночь

Исходная

Филиал АО "ДРСК" ХЭС 

СП СЭС

ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С–102) Нет 13.12.16 14.12.16 2 дн 13.12.16 14.12.16 2 дн ТР 02:00 Выправка ж/б опор № 28,29. Исходная

Филиал АО "ДРСК" ХЭС 

СП СЭС

ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С–97) Нет 12.12.16 16.12.16 5 дн 12.12.16 16.12.16 5 дн ТР 02:00  Замена дефектных изоляторов. Выправка 

ж/б опор № 28,29.    

Исходная

Филиал АО "ДРСК" ХЭС 

СП СЭС

ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с отпайкой на ПС Парус 

(С–86)

Нет 12.12.16 16.12.16 5 дн 12.12.16 16.12.16 5 дн ЗРР 01:00 Работы на ВЛ 110 кВ С-97. Перенос точки 

деления сети. 

Исходная

ПС 110 кВ 

Комсомольский НПЗ

ЭВ-С102 Нет 28.11.16 07.12.16 10 дн ВПр 02:00 Отключить на время вывода в ремонт ВД 

110 кВ С-102.

Излишне подана с включением 

на ночь

Отказанная

Л.Ю. Чаплыгина

Е.А. Сухорукова (4212) 38-05-44; 33-44.
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