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Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л–258) Да 20.03.17 24.03.17 5 дн 20.03.17 24.03.17 5 дн КР 06:00 "КМУ КРЭС: установка шунта ВОЛС, установка обводной 

гирлянды изоляторов, осмотр состояния проводов и 

тросов  в поддерживающих зажимах и распорках, ПС 

Парус: Опробование АПВ, ТР МВ-220-Л-258,   ПВ ОСМВ-

220 ЭПЗ-1636, " ПС Старт: "Опробование АПВ 

МДП в сечение "Комсомольск" 260 МВт, в 

послеаварийном 170 МВт

Исходная

Филиал АО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С–99) Да, 

срок 

ремо

09.01.17 31.03.17 82 дн 09.01.17 31.03.17 82 дн ЗРР 01:00 Механизированная расчистка без отключения, с выводом АПВ. Исходная

Филиал АО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С–119) Да 13.03.17 17.03.17 5 дн 13.03.17 17.03.17 5 дн ТР 02:00 Замена поврежденных изоляторов; Ручная расчистка  с отключением, без включения на ночь  Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С–93) Да 13.03.17 17.03.17 5 дн 13.03.17 17.03.17 5 дн КР 02:00 Кап ремонт присоединений 2с-110 на ПС 110 кВ 

Привокзальная.  

С отключением ВЛ Исходная

Филиал АО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С–120) Да 20.03.17 24.03.17 5 дн 20.03.17 24.03.17 5 дн ТР 02:00 Замена поврежденных изоляторов; Ручная расчистка  с отключением, без включения на ночь  Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Привокзальная (С–75) Да 20.03.17 24.03.17 5 дн 20.03.17 24.03.17 5 дн КР 02:00 Кап ремонт присоединений 1с-110 на ПС 110 кВ 

Привокзальная.  

С отключением ВЛ Исходная

Филиал АО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С–23) Да 20.03.17 23.03.17 3 дн 9 

ч

20.03.17 23.03.17 3 дн 9 

ч

ТР 02:00 Обваловка опор 3шт, выправка опор 3 шт. Исходная

ПС 110 кВ Красицкая ВЛ 110 кВ Красицкая - Вяземская (С–28) Нет 14.03.17 15.03.17 1 дн 9 

ч

14.03.17 15.03.17 1 дн 9 

ч

ТР 03:00 Замена изолирующей подставки под КС-110 С-28 (Ф-А) Исходная

Филиал АО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №2  отпайками (С-18) Да 03.03.17 03.03.17 9 ч 03.03.17 03.03.17 9 ч БВР 01:00 Обрезка крон деревьев 5 шт. Потерь ПА нет. Исходная

Филиал АО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №2  отпайками (С-18) Да 06.03.17 10.03.17 4 дн 9 

ч

06.03.17 10.03.17 4 дн 9 

ч

ЗРР 01:00 Механизированная расчистка 5.5га Без отключения с выводом АПВ. Потерь ПА 

нет.

Исходная

Филиал АО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка 

(С–29)

Да, 

срок 

ремо

20.03.17 31.03.17 11 дн 

9 ч

20.03.17 31.03.17 11 дн 9 

ч

ТР 04:00 Обваловка опор 19 шт Исходная

Филиал АО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка 

(С–29)

Да, 

срок 

ремо

20.03.17 31.03.17 11 дн 

9 ч

20.03.17 31.03.17 11 дн 9 

ч

ТР 04:00 Выправка опор 14 шт. Исходная

Филиал АО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка 

(С–29)

Да 22.03.17 24.03.17 2 дн 9 

ч

22.03.17 24.03.17 2 дн 9 

ч

ТР 04:00 Замена поврежденных изоляторов 6 шт Исходная

ПС 110 кВ Красицкая ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка 

(С–29)

Нет 21.03.17 22.03.17 1 дн 9 

ч

21.03.17 22.03.17 1 дн 9 

ч

ТР 04:00 Текущий ремонт РРП-110 1С на ПС 110 кВ Красицкая Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская 3АТ Да 27.02.17 12.03.17 14 дн 27.02.17 12.03.17 14 дн ТР 04:00 "ТР 3АТ, ТР ЭВ-110 3АТ,  КР ОР-220 3АТ,  КР ТР-220 3АТ 

ХАРГ вв-220 3АТ, ХАРГ вв-110 3АТ, ХАРГ ТТ-110  3АТ, 

ФХА(С) ТТ-110  3АТ ПК 3АТ ЭКРА БЭ2704V042 осн защ 

АТЗ, ПК 3АТ ЭКРА БЭ2704 рез защ и авт" 

МДП в сечение "Комсомольск" 340 МВт, в 

послеаварийном 205 МВт 

Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ–С–123 Нет 01.03.17 03.03.17 3 дн 01.03.17 03.03.17 3 дн ТР 01:00 Смена уставок КСЗ по письму с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-119 Нет 13.03.17 17.03.17 5 дн 13.03.17 17.03.17 5 дн ТР 01:00 Смена уставок КСЗ по письму  Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-120 Нет 20.03.17 24.03.17 5 дн 20.03.17 24.03.17 5 дн ТР 01:00 Смена уставок КСЗ по письму Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная 1С 220 кВ Да, 

срок 

ремо

09.03.17 09.03.17 1 дн 15.03.17 15.03.17 1 дн ТР 02:00 ТО ТН-220-1 Потерь ПА нет. с включением 

ремонтной 

перемычки

Измененная

ПС 220 кВ Высокогорная РП-220 кВ Да, 

срок 

ремо

09.03.17 10.03.17 2 дн 15.03.17 16.03.17 2 дн ЗРР 02:00 Включить для ТО ТН-220-2, ТО ТН-220-1,  Измененная

ПС 220 кВ Высокогорная РП-220 кВ Да, 

срок 

ремо

09.03.17 10.03.17 2 дн 17.03.2017 17.03.2017 2 дн ЗРР 02:00 Включить для ТО ТН-220-2, ТО ТН-220-1,  

ПС 220 кВ Высокогорная СЭВ-220 Да, 

срок 

09.03.17 09.03.17 1 дн 15.03.17 15.03.17 1 дн ВПр 02:00 ТО ТН-220-1 Потерь ПА нет. с включением 

ремонтной 

Измененная

ПС 220 кВ Высокогорная 2 С 220 кВ Да, 

срок 

10.03.17 10.03.17 1 дн 16.03.17 16.03.17 1 дн ТР 02:00 ТО ТН-220-2 Потерь ПА нет. с включением 

ремонтной 

Измененная

ПС 220 кВ Высокогорная СЭВ-220 Да, 

срок 

ремо

10.03.17 10.03.17 1 дн 16.03.17 16.03.17 1 дн ВПр 02:00 ТО ТН-220-2 Потерь ПА нет. с включением 

ремонтной 

перемычки

Измененная

ПС 220 кВ Литовко 2С 220 кВ Да 01.03.17 05.03.17 5 дн 01.03.17 05.03.17 5 дн ТР 01:00 "ТО ТТ-220-2Т, ТО ТН-220-2 Работа на линии" Исходная

ПС 220 кВ Литовко СП-220 Да 01.03.17 05.03.17 5 дн 01.03.17 05.03.17 5 дн ТР 01:00 "ТО ТТ-220-2Т, ТО ТН-220-2  Работа на линии" Исходная

ПС 220 кВ Парус МВ-Л-258 Да 20.03.17 24.03.17 5 дн 20.03.17 24.03.17 5 дн ТР 04:00 ТР МВ-220-Л-258 ПВ Л-258 ЭПЗ-1636,ПВ Л-258 АУВ, ТТ, 

ЭМБ,  ПВ ОСМВ-220 Защита, АУВ, ЭМБ, ТТ ХАРГ вв  МВ-

220 Л-258 

Исходная

ПС 220 кВ Парус ОСМВ-220 Да 20.03.17 24.03.17 5 дн 20.03.17 24.03.17 5 дн ТР 04:00 "ТР ОСМВ-220, ТР ОШР-ОСМВ, ТР ОШР-РП, ТО ТН-ОСШ-

220, ТО ТТ-220 ОСМВ ПВ ОСМВ-220 ЭПЗ-1636, ПВ Шины-

220 ТН-ОСШ вт цепи, ПВ Шины-220 ЭМБ ТН-ОСШ ВВИ 

ОСМВ-220, ХАРГ вв ОСМВ-220, ХАРГ ТТ-220 ОСМВ, ФХА(С) 

ТТ-220 ОСМВ" 

МДП в сечение "Комсомольск" 260 МВт, в 

послеаварийном 170 МВт

Исходная

ПС 220 кВ Парус ОСШ 220 кВ Да 20.03.17 24.03.17 5 дн 20.03.17 24.03.17 5 дн ТР 04:00 "ТР ОСМВ-220, ТР ОШР-ОСМВ, ТР ОШР-РП, ТО ТН-ОСШ-

220, ТО ТТ-220 ОСМВ ПВ ОСМВ-220 ЭПЗ-1636, ПВ Шины-

220 ТН-ОСШ вт цепи, ПВ Шины-220 ЭМБ ТН-ОСШ ВВИ 

ОСМВ-220, ХАРГ вв ОСМВ-220, ХАРГ ТТ-220 ОСМВ, ФХА(С) 

ТТ-220 ОСМВ" 

Исходная

ПС 220 кВ Парус ТН–2–220 Нет 20.03.17 20.03.17 1 дн 20.03.17 20.03.17 1 дн ТР 02:00 ТО ТН-2-220 Исходная

ПС 110 кВ Городская СВ-110 Нет 01.03.17 03.03.17 2 дн 9 

ч

01.03.17 03.03.17 2 дн 9 

ч

ЗРР 03:00 Профконтроль РЗА (ТОР-200 C) Исходная

ПС 110 кВ Красицкая 2С 110 Нет 14.03.17 15.03.17 1 дн 9 

ч

14.03.17 15.03.17 1 дн 9 

ч

ТР 03:00 Замена изолирующей подставки под КС-110 С-28 (Ф-А) Исходная

ПС 110 кВ Красицкая 2С 110 Нет 16.03.17 17.03.17 1 дн 9 

ч

16.03.17 17.03.17 1 дн 9 

ч

ТР 03:00 Текущий ремонт ТН-110 2С, ОПН-110 2С, 2Т ПС 110 кВ 

Красицкая 

с включением 

ремонтной 

перемычки

Исходная

ПС 110 кВ Красицкая 1С 110 Нет 21.03.17 22.03.17 1 дн 

17 ч

21.03.17 22.03.17 1 дн 17 

ч

ТР 03:00 Текущий ремонт РРП-110 1С Исходная

ПС 110 кВ Красицкая 1С 110 Нет 23.03.17 24.03.17 1 дн 9 

ч

23.03.17 24.03.17 1 дн 9 

ч

ТР 03:00 Текущий ремонт ТН-110 1С, ОПН-110 1С, 1Т на ПС 110 кВ 

Красицкая

Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная 2с-110 Да 13.03.17 17.03.17 5 дн 13.03.17 17.03.17 5 дн КР 02:00 КР присоединений 2с-110. С отключением ВЛ 110 кВ С-93. Без 

включения на ночь. 

Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная СВ-110 Да 13.03.17 24.03.17 12 дн 13.03.17 24.03.17 12 дн ТР 02:00 ТО СВ-110. С включением на выходные дни Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная 1с-110 Да 20.03.17 24.03.17 5 дн 20.03.17 24.03.17 5 дн КР 02:00  КР присоединений 1с-110. С отключением ВЛ 110 кВ С-75. Без 

включения на ночь. 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 14.03.17 15.03.17 2 дн 14.03.17 15.03.17 2 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 110 кВ Красицкая - Вяземская (С–28). Увелечение зоны ХТЭЦ-1 на 2 МВт. Потерь 

ПА нет.

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

ен

20.03.17 31.03.17 12 дн 20.03.17 31.03.17 12 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с отпайкой на ПС 

Дормидонтовка (С–29)

Потерь ПА нет. Исходная

Л.Ю. Чаплыгина

Е.А. Сухорукова (4212) 38-05-44; 33-44.
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