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ПС 220 кВ Старт ВЛ 220 кВ Старт – НПС-3 Нет 04.07.18 06.07.18 3 дн 11.07.18 13.07.18 3 дн ВПр 08:00 Вынужденный просой на время вывода в ремонт 1С 

220 кВ для капитального ремонта  ШР-1-ОСМВ-220

МДП в сечение "Хабаровск-

Комсомольск " 240 МВт, в 

с отключением Измененная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л–258) Нет 04.07.18 23.07.18 20 дн 11.07.18 29.07.18 19 дн ЗРР 01:00 Односторонее отключение ВЛ 220 кВ Старт – Парус 

(Л–258) на время вывода в ремонт 2С 220 кВ

без отключения не в транзите Измененная

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ХПМЭС ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур (Л–259) Да, 

срок 

21.06.18 06.07.18 16 дн 21.06.18 06.07.18 16 дн ЗРР 01:00 КРЭС ВМУ: Установка заземляющих спусков на 

грозотросе (согласно Предписания ДВ-36-16 

Без отключения ЛЭП, вывод 

АПВ с ежедневным вводом по 

без отключения Исходная

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ХПМЭС ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур (Л–259) Да, 

срок 

21.06.18 06.07.18 16 дн 21.06.18 06.07.18 16 дн КР 2 КРЭС ВМУ: Замена дефектной изоляции  

оп.№№9(3+3), А64(3+3), А139(3), 161(3).   Ремонт 

Изолированная работа Майской 

ГРЭС Полная потеря 

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Селихино ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур (Л–259) Нет 21.06.18 06.07.18 16 дн 21.06.18 06.07.18 16 дн ТР 08:00 Текущий ремонт КС-Л-259, текущий ремонт ВЧЗ Л-

259 ТО УРЗА: профвосстановление Л-259 ЭПЗ-1636, 

Полная потеря реализации УВ 

ОНХ1, ОНХ3 на ПС 220 кВ 

с отключением Исходная

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ХПМЭС ВЛ 220 кВ Уктур - Высокогорная (Л-261) Да, 

срок 

07.07.18 11.07.18 5 дн 07.07.18 11.07.18 5 дн КР 06:00 КРЭС ВМУ: Проверка состояния контактных 

болтовых соединений проводов электрическими 

Изолированная работа Майской 

ГРЭС Полная потеря 

с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ХПМЭС ВЛ 220 кВ Высокогорная – Ванино (Л–263) Да, 

срок 

12.07.18 27.07.18 16 дн 12.07.18 27.07.18 16 дн КР 06:00 КРЭС ВМУ: Установка спиральных шлейфовых 

зажимов на фазах.   Установка обводной гирлянды 

По окончанию работ на ВЛ 220 

кВ Уктур - Высокогорная (Л-

с отключением Исходная

АО «ДРСК» ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Корфовская №1 с отпайками 

(С–5)

Нет 23.07.18 23.07.18 9 ч 23.07.18 23.07.18 9 ч ТР 02:00 Испытание проходных вводов на ПС 110 кВ МЖК с переносом нагрузки на ВЛ 110 

кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – 

с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

АО «ДРСК» ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Корфовская №2 с отпайками 

(С–6)

Нет 30.07.18 30.07.18 9 ч 30.07.18 30.07.18 9 ч ТР 02:00 Отбор проб масла с проходных вводов ф.А.С ПС 110 

кВ МЖК

Перевод нагрузки потребителей 

на ВЛ 110 кВ Хабаровская 

с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

АО «ДРСК» ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №1 с отпайками (С-17) Да 02.07.18 13.07.18 12 дн 02.07.18 13.07.18 12 дн БВР 08:00 Монтаж грозотроса 2,6 км. Срок выполнения работ 2 

недели. С отключением ВЛ 110 

с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

АО «ДРСК» ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №2  отпайками (С-18) Да 02.07.18 13.07.18 12 дн 02.07.18 13.07.18 12 дн БВР 08:00 Монтаж грозотроса 2,6 км. Со сроком выполнения 2 

недели. С разрезанием ВЛ 110 

с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 110 кВ Хор ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка 

(С–29)

Нет 03.07.18 04.07.18 1 дн 

9 ч

02.07.18 04.07.18 2 дн 9 

ч

ТР 02:00 Опробование привода, отбор проб масла В 110 С-29, 

ТТ 110 С-29. ремонт ШР 110 С-29

с отключением Измененная

ПС 220 кВ Хехцир ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №2 (С–14) Нет 18.07.18 20.07.18 3 дн 04.07.18 06.07.18 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-110 С-14 ОСШ, текущий ремонт 

ЛР-110 С-14

с отключением под наведенным 

напряжением

Измененная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С–121) Да 01.07.18 31.08.18 62 дн 01.07.18 31.08.18 62 дн ЗРР 01:00 Механизированная расчистка  Ручная расчистка с выводом АПВ без отключения Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская (С–71) Да 30.07.18 07.08.18 9 дн 30.07.18 07.08.18 9 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ С-71, ЛР С-71, ОШР С-71, 

линейных вводов С-71.  

С отключением ОСШ 110 и МВ 

С-71.  МДП в сечениее "выдачи 

с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Хурба (С–72) Да 09.07.18 17.07.18 9 дн 09.07.18 17.07.18 9 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-72, линейных вводов С-72, 

ОШР С-72. Средний ремонт МВ С-72,  

С отключением ОСШ 110 и МВ 

С-72.  МДП в сечениее "выдачи 

с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

АО «ДРСК» ХЭС ВЛ 110 кВ Гродеково - Хор (С–27) Нет 09.07.18 09.07.18 9 ч 05.07.18 05.07.18 9 ч ТР 02:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-27 на ПС 110 кВ Хор с отключением Измененная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С–119) Нет 03.07.18 04.07.18 2 дн 03.07.18 04.07.18 2 дн ЗРР 02:00 Текущий ремонт В 110 С-119 Поочередно без отключения не в транзите Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С–120) Нет 02.07.18 03.07.18 2 дн 02.07.18 03.07.18 2 дн ЗРР 02:00 Текущий ремонт В 110 С-120 Поочередно без отключения не в транзите Исходная

ПС 220 кВ Селихино ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С–99) Нет 02.07.18 06.07.18 5 дн 28.07.18 01.08.18 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ С-99, текущий ремонт КС-С-99, 

текущий ремонт ВЧЗ С-99, Выполнение работ 

с отключением Измененная

ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С–123) Да 02.07.18 10.07.18 9 дн 02.07.18 10.07.18 9 дн КР 04:00  Капитальный ремонт ЛР 110 С-123, ШР 110 С-123 с отключением Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С–123) Да 09.07.18 10.07.18 2 дн 09.07.18 10.07.18 2 дн ТР 02:00 ТО В-110 С-123, ТО КС, ВЧЗ ,TP присоединений 2с-

110, ОШР-110 С-123 на ПС 110 кВ Гайтер.

с отключением Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Комсомольская ТЭЦ–2 №1 

(С–83)

Да 02.07.18 06.07.18 5 дн 02.07.18 06.07.18 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт В 110 С-83, ЛР С-83, 

горизонтальных вводов. Проверка УРЗА (КСЗ в 

С отключением МВ С-83. с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Комсомольская ТЭЦ–2 №1 

(С–83)

Да 02.07.18 03.07.18 2 дн 02.07.18 03.07.18 2 дн ТР 08:00 Текущий ремонт и испытания МВ С-83.  С отключением МВ С-83. с отключением Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Комсомольская ТЭЦ–2 №2 

(С–84)

Да 09.07.18 13.07.18 5 дн 09.07.18 13.07.18 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт В 110 С-84, ЛР С-84, 

горизонтальных вводов. Проверка УРЗА (КСЗ в 

С отключением МВ С-84. с отключением Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №1 (С–85) Да 23.07.18 26.07.18 4 дн 23.07.18 26.07.18 4 дн ТР 08:00 Текущий ремонт В 110 С-85, ЛР С-85, 

горизонтальных вводов. Проверка УРЗА (КСЗ в 

С отключением МВ С-85.  

Включить МВ С-86 на ПС 110 кВ 

с отключением Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с отпайкой на ПС Парус 

(С–86)

Да 30.07.18 03.08.18 5 дн 30.07.18 03.08.18 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт В 110 С-86, ЛР С-86, 

горизонтальных вводов. Проверка УРЗА (КСЗ в 

С отключением МВ С-86. 

Включить МВ С-86 на ПС 110 кВ 

с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С–102) Нет 16.07.18 16.07.18 1 дн 16.07.18 16.07.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения не в транзите Исходная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С–102) Да, 

срок 

16.07.18 20.07.18 5 дн 16.07.18 21.07.18 6 дн ТР 02:00 Замена полимерных изоляторов на стеклянные  

Ремонт провода Ремонт грозотроса 

Включить МВ С-86 на ПС 110 кВ 

Т. МДП в сечение 

с отключением  Измененная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С–115)

Нет 11.07.18 11.07.18 1 дн 11.07.18 11.07.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения не в транзите Перенесенная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С–115)

Да, 

срок 

02.07.18 03.07.18 2 дн 02.07.18 03.07.18 2 дн ТР 02:00 ТР ЛР 110 C-115, ТО ВЧЗ 110 С-115 МДП в сечение "Выдачи 

мощности Комсомольской ТЭЦ-

с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С–115)

Да 02.07.18 03.07.18 2 дн 02.07.18 03.07.18 2 дн ТР 02:00 ТО присоединений 2с 110. ТО ТН 110 2с. с отключением Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С–116)

Да, 

срок 

04.07.18 06.07.18 3 дн 04.07.18 06.07.18 3 дн ТР 02:00 ТО ЛР 110 С-116, ВЧЗ 110  С-116. МДП в сечение "Выдачи 

мощности Комсомольской ТЭЦ-

с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С–116)

Да, 

срок 

04.07.18 06.07.18 3 дн 04.07.18 06.07.18 3 дн ТР 02:00 ТО присоединений 1с 110. ТО ТН 110 1с.  с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 35 кВ Южная ВЛ 35 кВ Лесозаводская – Южная (Т11Ф) Нет 18.07.18 18.07.18 1 дн 30.07.18 30.07.18 1 дн ЗРР 02:00 ВВИ В 35 Т11Ф Поочередно с Т5Ф,Т6Ф, СВ 35 без отключения не в транзите Измененная

ПС 35 кВ Лесозаводская ВЛ 35 кВ Лесозаводская – Южная (Т11Ф) Нет 02.07.18 06.07.18 5 дн 20.08.18 24.08.18 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 35 Т11Ф, ШР 35 Т11Ф с отключением Измененная

ПС 35 кВ РП-4 ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП–4 с отпайкой на ПС РП–1 (Т4Ф) Нет 11.07.18 11.07.18 1 дн 31.07.18 31.07.18 1 дн ЗРР 02:00 ВВИ В 35 Т4Ф без отключения не в транзите Измененная

ПС 35 кВ Южная ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС РП–1 (Т5Ф) Нет 18.07.18 18.07.18 1 дн 30.07.18 30.07.18 1 дн ЗРР 02:00 ВВИ В 35 Т5Ф Поочередно с Т11Ф, Т6Ф, СВ 35 без отключения не в транзите Измененная

ПС 35 кВ РП-4 ВЛ 35 кВ РП–4 – Лесозаводская (Т10Ф) Нет 10.07.18 10.07.18 1 дн 28.08.18 28.08.18 1 дн ЗРР 02:00 ВВИ В 35 Т10Ф без отключения не в транзите Измененная

ПС 35 кВ Лесозаводская ВЛ 35 кВ РП–4 – Лесозаводская (Т10Ф) Нет 09.07.18 13.07.18 5 дн 27.08.18 31.08.18 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 35 Т10Ф, ШР 35 Т10Ф с отключением Измененная

ПС 35 кВ Южная ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф) Нет 18.07.18 18.07.18 1 дн 30.07.18 30.07.18 1 дн ЗРР 02:00 ВВИ В 35 Т6Ф Поочередно с Т11Ф, Т5Ф, СВ 35 без отключения не в транзите Измененная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-119 Да 02.07.18 06.07.18 5 дн 02.07.18 06.07.18 5 дн ТР 02:00 Высоковольтные испытания  ТТ С-119. ТО УРЗА: 

Профконтроль С-119 ЭПЗ-1636, АУВ, ТФЗМ

С переводом на ОВ с отключением с переводом на ОВ Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская 4АТ Да, 

срок 

24.07.18 06.08.18 14 дн 30.07.18 12.08.18 14 дн ТР 1 Текущий ремонт 4АТ.  Высоковольтные испытания  

4АТ(бак+вв110).  ТО УРЗА: Профвосстановление 4АТ 

МДП в сечение "Комсомольск" 

276 МВт, в послеаварийном 175 

с отключением Измененная

ПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 25.06.18 10.07.18 16 дн 25.06.18 10.07.18 16 дн ТР 1 Текущий ремонт 4Т, техническое обслуживание ТТ-

4Т,  Высоковольтные испытания  4Т(вв 110)+МВ-

С включенем СМВ-35 с отключением Продленная

ПС 220 кВ Ванино БР-1 Да 16.07.18 20.07.18 5 дн 16.07.18 20.07.18 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт БР-1 с отключением Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная РП-220 кВ Нет 25.06.18 05.07.18 11 дн 25.06.18 05.07.18 11 дн ЗРР ВЗ Включить для сохранения транзита на время вывода 

в ремонт ЭВ-Л-263

без отключения Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная СЭВ-220 Нет 25.06.18 05.07.18 11 дн 25.06.18 05.07.18 11 дн КР 08:00 Капитальный ремонт СР-1  с отключением Исходная

ВЛ 220 кВ

ВЛ 110 кВ

ВЛ 35 кВ

ПС 220 кВ Ванино

ПС 220 кВ Высокогорная
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ПС 220 кВ Высокогорная ЭВ-Л-263 Нет 25.06.18 05.07.18 11 дн 25.06.18 05.07.18 11 дн ВПр ВЗ Работы подрядной организации Уралэлектромонтаж 

по замене УРЗА Техническое обслуживание ЭВ-220-

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная 1С 220 кВ Нет 01.07.18 05.07.18 5 дн 01.07.18 05.07.18 5 дн КР 08:00 Капитальный ремонт СР-1, техническое 

обслуживание ТН-220-1   Высоковольтные 

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная 2 С 220 кВ Нет 06.07.18 16.07.18 11 дн 07.07.18 11.07.18 5 дн КР 08:00 Капитальный ремонт СР-2 с отключением Измененная

ПС 220 кВ Высокогорная РП-220 кВ Нет 06.07.18 16.07.18 11 дн 07.07.18 11.07.18 5 дн ВПр 08:00 Вынужденный простой на время вывода из работы 

ВЛ 220 кВ Уктур - Высокогорная (Л-261)

с отключением Измененная

ПС 220 кВ Высокогорная СЭВ-220 Нет 06.07.18 16.07.18 11 дн 07.07.18 11.07.18 5 дн КР 08:00 Капитальный ремонт СР-2 с отключением Измененная

ПС 220 кВ Высокогорная ЭВ-Л-261 Нет 06.07.18 16.07.18 11 дн 07.07.18 11.07.18 5 дн ТР 08:00 Техническое обслуживание ЭВ-220-Л-261 с отключением Измененная

ПС 220 кВ Высокогорная ЭВ-Л-261 Нет 06.07.18 16.07.18 11 дн 07.07.18 11.07.18 5 дн ЗРР ВЗ  Приемка в эксплуатацию вновь смонтированных  

УРЗА ВЛ 220 кВ Уктур - Высокогорная (Л-261) по 

с отключением Измененная

ПС 220 кВ Высокогорная РШ-2 Нет 30.07.18 17.08.18 19 дн 28.07.18 01.08.18 5 дн ВПр 08:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт 2С 

35 кВ и выполнения капитального ремонта Р-РШ-2

с отключением Измененная

ПС 220 кВ Высокогорная РШ-1 Нет 01.07.18 05.07.18 5 дн 02.08.18 06.08.18 5 дн ВПр 08:00 ТО УРЗА: Перевод цепей  защиты 1РШ на МКПА 1,2 

комплект. 

с отключением Измененная

ПС 220 кВ Селихино 2С 110 кВ Да, 

срок 

02.07.18 06.07.18 5 дн 28.07.18 01.08.18 5 дн КР 08:00 Капитальный ремонт ШР С-96, ультразвуковой 

контроль ШР-110-ТН-2

С отключением ВЛ 110 кВ 

Картель-Селихино (С-99), ВЛ 

с отключением с включением на ночь Измененная

ПС 220 кВ Селихино МВ С-99 Нет 02.07.18 06.07.18 5 дн 28.07.18 01.08.18 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ С-99, с отключением Измененная

ПС 220 кВ Селихино ОСШ110 кВ Нет 02.07.18 06.07.18 5 дн 28.07.18 01.08.18 5 дн ЗРР 01:00 Перевод 2Т через ОШСМВ-110 на 1С 110 кВ на 

время вывода в ремонт 2С 110 кВ

без отключения Измененная

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-110 Нет 02.07.18 06.07.18 5 дн 28.07.18 01.08.18 5 дн ЗРР 01:00 Перевод 2Т через ОШСМВ-110 на 1С 110 кВ на 

время вывода в ремонт 2С 110 кВ

без отключения Измененная

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-110 Нет 07.07.18 11.07.18 5 дн 02.08.18 06.08.18 5 дн ТР ВЗ Выполнение работ подрядной организацией 

Русьэнергомир по установке ТТ

с отключением Измененная

ПС 220 кВ Селихино 1АТ Нет 12.07.18 16.07.18 5 дн 07.08.18 11.08.18 5 дн ТР ВЗ Выполнение работ подрядной организацией 

Русьэнергомир по установке ТТ ТО УРЗА: замена 

Питание потребителей по сети 

110 кВ ДРСК

с отключением Измененная

ПС 220 кВ Старт 1АТ Да, 

срок 

04.07.18 23.07.18 20 дн 11.07.18 29.07.18 19 дн ТР 1 Текущий ремонт 1АТ. ТО УРЗА: Профвосстановление 

1АТ основные защиты, РПН, ЭМБ,  резервные 

МДП в сечение "Комсомольск" 

276 МВт, в послеаварийном 185 

с отключением Измененная

ПС 220 кВ Старт ЭВ-С-102 Да 16.07.18 20.07.18 5 дн 16.07.18 20.07.18 5 дн ВПр 02:00 ТО УРЗА:  Профвосстановление С-102 автоматика ЭВ-

110

с отключением с переводом на ОВ Исходная

ПС 220 кВ Хехцир ОСМВ-110 Да, 

срок 

16.07.18 20.07.18 5 дн 02.07.18 06.07.18 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-110 ОСШ ОСМВ . Отбор проб с 

вв  ОСМВ-110,  высоковольтные испытания  вв 

Раздельная работа 1С 110 кВ, 

2С 110 кВ

с отключением Измененная

ПС 220 кВ Хехцир ОСШ 110 кВ Да, 

срок 

16.07.18 24.07.18 9 дн 02.07.18 10.07.18 9 дн ТР 08:00 Техническое обслуживание ТН-110 ОСШ, текущий 

ремонт ШР-110 ОСШ ОСМВ, текущий ремонт ШР-110 

с отключением Измененная

ПС 220 кВ Хехцир ОСШ-220 Нет 04.07.18 05.07.18 2 дн 04.07.18 05.07.18 2 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-220 ОСШ Л-234. с отключением Исходная

ПС 220 кВ Хехцир ОСМВ-110 Нет 26.07.18 27.07.18 2 дн 12.07.18 13.07.18 2 дн ЗРР 02:00 Перевод под ОВ ВЛ 110 кВ Хехцир-Сита (С-24) на 

время ремонта МВ-110 С-24 

без отключения Измененная

ПС 220 кВ Хехцир ОСШ 110 кВ Нет 26.07.18 27.07.18 2 дн 12.07.18 13.07.18 2 дн ЗРР 02:00 Перевод под ОВ ВЛ 110 кВ Хехцир-Сита (С-24) на 

время ремонта МВ-110 С-24

без отключения Измененная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ 2с 110 Да, 

срок 

02.07.18 03.07.18 2 дн 02.07.18 03.07.18 2 дн ТР 02:00 ТР ЛР 110, ТО ВЧЗ 110  С-115. ТО присоединений 2с 

110. ТО ТН 110 2с. Проф испытания ТН 110 2с.

с отключением Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ 2с 110 Да 02.07.18 03.07.18 2 дн 02.07.18 03.07.18 2 дн ТР 02:00 ТО присоединений 2с 110. ТО ТН 110 2с. с отключением Отказанная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ 2с 110 Да 02.07.18 03.07.18 2 дн 02.07.18 03.07.18 2 дн ТР 02:00 Проф испытания ТН 110 2с. с отключением Отказанная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ 1с 110 Да, 

срок 

04.07.18 06.07.18 3 дн 04.07.18 06.07.18 3 дн ТР 02:00 ТР ЛР 110 С-116, ВЧЗ 110  С-116 . ТО присоединений 

1с 110. ТО ТН 110 1с. Проф испытания ТН-110 1с 

с отключением Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ 1с 110 Да, 

срок 

04.07.18 06.07.18 3 дн 04.07.18 06.07.18 3 дн ТР 02:00 ТО присоединений 1с 110. ТО ТН 110 1с. с отключением Отказанная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ 1с 110 Да, 

срок 

04.07.18 06.07.18 3 дн 04.07.18 06.07.18 3 дн ТР 02:00 Проф испытания ТН-110 1с с отключением Отказанная

ПС 110 кВ Бикин МВ-110 Приморская ГРЭС – Бикин Нет 02.07.18 06.07.18 4 дн 

9 ч

02.07.18 06.07.18 4 дн 9 

ч

ТР 01:00 Отбор проб масла.Замена масла ввода, сушка масла 

в баках.

С переводом ВЛ 110 кВ 

ПримГРЭС-Бикин под защиты 

с отключением с переводом на ОВ Исходная

ПС 110 кВ Бикин ОСМВ-110 Нет 09.07.18 13.07.18 4 дн 

9 ч

09.07.18 13.07.18 4 дн 9 

ч

ТР 01:00 Отбор проб масла.Замена масла ввода, сушка масла 

баки.

с отключением Исходная

ПС 110 кВ Бикин ОСМВ-110 Нет 16.07.18 20.07.18 4 дн 

9 ч

16.07.18 20.07.18 4 дн 9 

ч

ЗРР 01:00 На МВ-110 С-30 Бикин: отбор проб масла, замена 

масла ввода, сушка масла в баках.

Перевод ВЛ 110 кВ Бикин-

Малахит (С-30) под защиты 

без отключения Исходная

ПС 110 кВ Гайтер 2с 110 Да, 

срок 

02.07.18 06.07.18 5 дн 02.07.18 06.07.18 5 дн КР 02:00 Капитальный ремонт присоединений 2с 110 кВ С отключением ВЛ 110 кВ 

Комсомольская – Гайтер 

с отключением Исходная

ПС 110 кВ Гайтер В 110 С-123 Да 02.07.18 10.07.18 9 дн 02.07.18 10.07.18 9 дн КР 02:00 КР ЛР-110 С-123, ШР-110 С-123 с отключением Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ОСШ 110 Да 02.07.18 06.07.18 5 дн 02.07.18 06.07.18 5 дн ТР 02:00 ТО ОШР 110 2Т, ШР 110 2с ОСВ,  ОШР-110 РП. с отключением Исходная

ПС 110 кВ Гайтер В 110 С-123 Да 09.07.18 10.07.18 2 дн 09.07.18 10.07.18 2 дн ТР 02:00 ТО, испытания В 110 С-123 с отключением Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-120 Нет 02.07.18 03.07.18 2 дн 02.07.18 03.07.18 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт В 110 С-120 с отключением Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-119 Нет 03.07.18 04.07.18 2 дн 03.07.18 04.07.18 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт В 110 С-119 После окончании работ на В 

110 С-120

с отключением Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-76 Нет 09.07.18 13.07.18 5 дн 09.07.18 13.07.18 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт В 110 С-76, профвосстановление 

УРЗА АУВ В 110 С-76 (АУВ,ТАПВ)

с отключением с переводом на ОВ Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-93 Нет 16.07.18 20.07.18 5 дн 16.07.18 20.07.18 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт В 110 С-93, профвосстановление 

УРЗА АУВ В 110 С-93 (АУВ,ТАПВ)

с отключением с переводом на ОВ Исходная

ПС 110 кВ К ШСВ 110 Нет 23.07.18 27.07.18 5 дн 23.07.18 27.07.18 5 дн ВПр 04:00 Профвосстановление КСЗ ШСВ 110 (МТЗ, ТЗНП) с отключением Исходная

ПС 110 кВ Корфовская В110 С-5 Нет 23.07.18 23.07.18 9 ч 23.07.18 23.07.18 9 ч ТР 02:00 Отбор проб масла,испытание с отключением с переводом на ОВ Исходная

ПС 110 кВ Корфовская В110 С-23 Нет 24.07.18 24.07.18 9 ч 24.07.18 24.07.18 9 ч ТР 02:00 отбор проб масла,испытание с отключением с переводом на ОВ Исходная

ПС 110 кВ Корфовская В110 С-25 Нет 25.07.18 25.07.18 9 ч 25.07.18 25.07.18 9 ч ТР 02:00 отбор проб масла,испытание с отключением с переводом на ОВ Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ОВ-110 Нет 26.07.18 26.07.18 9 ч 26.07.18 26.07.18 9 ч ТР 02:00 отбор проб масла,испытание с отключением Исходная

ПС 110 кВ Корфовская 1ТН-110 Нет 27.07.18 31.07.18 4 дн 

9 ч

27.07.18 27.07.18 9 ч ТР 02:00 отбор проб масла,испытание Работа на 1 день с отключением Измененная

ПС 110 кВ Корфовская В110 С-6 Нет 30.07.18 30.07.18 9 ч 30.07.18 30.07.18 9 ч ТР 02:00 отбор проб масла,испытание с отключением с переводом на ОВ Исходная

ПС 110 кВ Корфовская 2ТН-110 Нет 27.07.18 31.07.18 4 дн 

9 ч

31.07.18 31.07.18 9 ч ТР 02:00 отбор проб масла,испытание Работа на 1 день с отключением Измененная

ПС 110 кВ Котиково РП-110 Нет 01.07.18 01.07.18 1 дн 09.07.18 13.07.18 5 дн ЗРР 04:00 Включить для работ на СМВ-110 ПС Котиково без отключения Измененная

ПС 110 кВ Котиково СВ-110 Нет 09.07.18 13.07.18 4 дн 

9 ч

09.07.18 13.07.18 4 дн 9 

ч

ВПр 04:00 Отключить для профконтроля АУВ СВ-110 (АУВ, 

ТАПВ) Котиково

с отключением с включением ремонтной 

перемычки

Исходная

ПС 110 кВ Лермонтовка 2С 110 Да 02.07.18 03.07.18 2 дн 02.07.18 03.07.18 2 дн КР 04:00 Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ ОД-110 

2Т, КЗ-110 2Т 

с включением РП-110 

Лермонтовка

с отключением с включением ремонтной 

перемычки

Исходная

ПС 110 кВ Лермонтовка РП-110 Нет 02.07.18 05.07.18 3 дн 

9 ч

02.07.18 05.07.18 3 дн 9 

ч

ЗРР 04:00 Включить для работ поочередно на 1С 110 и 2С 110 

ПС Лермонтовка

без отключения Исходная

ПС 110 кВ Лермонтовка 1С 110 Да 04.07.18 05.07.18 2 дн 04.07.18 05.07.18 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 

ОД-110 1Т, КЗ-110 1Т 

с включением РП-110 

Лермонтовка

с отключением с включением ремонтной 

перемычки

Исходная

ПС 110 кВ Лермонтовка РП-110 Да 06.07.18 06.07.18 9 ч 06.07.18 06.07.18 9 ч ТР 04:00 Текущий ремонт разъединителей 110 кВ С сохранением транзита через 

СВ 110

с отключением Исходная

ПС 110 кВ Хор 2С 110 Да, 

срок 

02.07.18 04.07.18 2 дн 

9 ч

02.07.18 04.07.18 2 дн 9 

ч

ТР 02:00 Ремонт разъединителей 110 кВ ШР-110 С-29, СР-110 

№2, ШР-110 ТН 2с. Текущий ремонт ОПН-110 2С

с отключением Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 03.07.18 03.07.18 9 ч 02.07.18 04.07.18 2 дн 9 

ч

ТР 01:00 Опробование привода, отбор проб масла В 110 С-29, 

ТТ 110 С-29

с отключением Измененная

ПС 110 кВ Хор 1С 110 Нет 09.07.18 09.07.18 9 ч 05.07.18 05.07.18 9 ч ТР 02:00 Ремонты ЛР 110 С-27, СР 110 1с , ОПН 110 1с на ПС 

110 кВ Хор

с отключением Измененная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 09.07.18 09.07.18 9 ч 05.07.18 05.07.18 9 ч ЗРР 01:00 Включить для работ на 1С 110 Хор и ВЛ 110 кВ 

Гродеково-Хор (С-27)

без отключения Измененная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 09.07.18 13.07.18 4 дн 

9 ч

09.07.18 13.07.18 4 дн 9 

ч

ЗРР 01:00 Включить, для работ на ПС 110 кВ Бикин без отключения Исходная

ПС 110 кВ Хор

ПС 110 кВ Котиково

ПС 110 кВ Лермонтовка

ПС 220 кВ Селихино

ПС 220 кВ Старт

ПС 220 кВ Хехцир

ПС 110 кВ БАМ ПТФ

ПС 110 кВ Бикин

ПС 110 кВ Гайтер

ПС 110 кВ К

ПС 110 кВ Корфовская



Объект Оборудование Учтен

ная в 

годов

ом 

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. Конец
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Время 

ремонта. 

Начало
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Месячн
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Июль 2018

ПС 35 кВ Лесозаводская 1с-35 Нет 02.07.18 06.07.18 5 дн 20.08.18 24.08.18 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт присоединений 1с 35 кВ с отключением Измененная

ПС 35 кВ Лесозаводская 2с-35 Нет 09.07.18 13.07.18 5 дн 27.08.18 31.08.18 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт присоединений 2с 35 кВ с отключением Измененная

ПС 35 кВ Южная СВ-35 Нет 18.07.18 18.07.18 1 дн 30.07.18 30.07.18 1 дн ИСП 02:00 ВВИ СВ 35 Поочередно с Т5Ф, Т6Ф, Т11Ф с отключением Измененная

АО «ДРСК» ХЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС ХЭС ДРСК 

Нет 23.07.18 23.07.18 9 ч 23.07.18 23.07.18 9 ч ЗРР 02:00 Уменьшение объема ОН (АК, Корфовская) в связи с 

работами на ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – 

Корфовская №1 с отпайками (С–5)

с отключением Исходная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК 

Нет 02.07.18 06.07.18 5 дн 02.07.18 06.07.18 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема АЧР в связи с 

профвосстановлением АЧР на ПС 110 Байкальская

Уменьшение объема АЧР на 0,2 

МВт

с отключением Исходная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК 

Нет 09.07.18 13.07.18 5 дн 09.07.18 13.07.18 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема АЧР в связи с 

профвосстановлением АЧР на ПС 35 ЛПБ

Уменьшение объема АЧР на 1 

МВт

с отключением Исходная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК 

Нет 09.07.18 13.07.18 5 дн 09.07.18 13.07.18 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема АЧР в связи с 

профвосстановлением АЧР на ПС 35 ТН

Уменьшение объема АЧР на 0,7 

МВт

с отключением Исходная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК 

Нет 16.07.18 20.07.18 5 дн 16.07.18 20.07.18 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема АЧР в связи с 

профвосстановлением АЧР на ПС 35 ЭТЗ

Уменьшение объема АЧР на 7 

МВт.

с отключением Исходная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК 

Нет 16.07.18 20.07.18 5 дн 16.07.18 20.07.18 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема АЧР в связи с 

профвосстановлением АЧР на ПС 35 Городская

Уменьшение объема АЧР на 11 

МВт

с отключением Исходная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК 

Нет 16.07.18 20.07.18 5 дн 16.07.18 20.07.18 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема ОН в связи с выводом из работы 

ПРМ  УПК-Ц  512 кГц ВЛ 110 кВ Старт – Солнечная 

Уменьшение объема АЧР на 1,9 

МВт

с отключением Исходная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК 

Нет 23.07.18 27.07.18 5 дн 23.07.18 27.07.18 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема АЧР в связи с 

профвосстановлением АЧР на ПС 110 Хурба

Уменьшение объема АЧР на 4,3 

МВт

с отключением Исходная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК 

Нет 23.07.18 27.07.18 5 дн 23.07.18 27.07.18 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема АЧР в связи с 

профвосстановлением АЧР на ПС 35 НПЗ

Уменьшение объема АЧР на 1,1 

МВт

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Нет 21.06.18 06.07.18 16 дн 21.06.18 06.07.18 16 дн ЗРР 01:00 Работы на ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур (Л–259).  Уменьшени объемов ОН (ПС 

220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ 

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Да, 

срок 

02.07.18 04.07.18 3 дн 02.07.18 04.07.18 3 дн ЗРР 02:00 Вывод в ремонт на ПС 110 кВ Хор 2с 110 С включением В С-29 на ПС 110 

кВ Хор.

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 05.07.18 05.07.18 1 дн 05.07.18 05.07.18 1 дн ЗРР 02:00 Работы на 1 С 110 ПС 110 кВ Хор С включением В С-29 на ПС 110 

кВ Хор. Уменьшение нагрузки 

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 09.07.18 13.07.18 5 дн 09.07.18 13.07.18 5 дн ЗРР 02:00 Работы на ОСМВ Бикин 110 С включением В С-29 на ПС 110 

кВ Хор. Увеличение нагрузки 

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ 

(на 10 МВт и более)

Да 02.07.18 13.07.18 12 дн 02.07.18 13.07.18 12 дн ЗРР 01:00 Работы на ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №2  

отпайками (С-18), ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – 

Полная потеря реализации УВ 

ОНХ4 на ПС 110 кВ СМР, ПС 110 

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Нет 03.07.18 05.07.18 3 дн 03.07.18 05.07.18 3 дн ЗРР 01:00 ПРМ УПК–Ц 192 кГц ВЛ 220 кВ Высокогорная – 

Ванино

Уменьшени объемов ОН (ПС 

220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ 

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Нет 04.07.18 06.07.18 3 дн 04.07.18 06.07.18 3 дн ЗРР 01:00 Работы на ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 

№ 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С–116)

Уменьшение объема ОН на ПС 

110 кВ К, ГПП-5 на 0,9 МВт

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Нет 07.07.18 11.07.18 5 дн 07.07.18 11.07.18 5 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 220 кВ Уктур - Высокогорная (Л-261) Уменьшени объемов ОН (ПС 

220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ 

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Нет 12.07.18 27.07.18 16 дн 12.07.18 27.07.18 16 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 220 кВ Высокогорная – Ванино 

(Л–263)

Уменьшени объемов ОН ( ПС 

220 кВ Ванино)  на величину 7 

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Нет 12.07.18 27.07.18 16 дн 12.07.18 27.07.18 16 дн ЗРР 01:00 Работы на ВЛ 220 кВ Высокогорная – Ванино 

(Л–263)

Уменьшени объемов ОН (ПС 

220 кВ Ванино)  на величину 7 

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Нет 16.07.18 20.07.18 5 дн 16.07.18 20.07.18 5 дн ЗРР 01:00 на ПС 220 кВ Старт Профилактическое 

восстановление ПРД УПК-Ц 512 кГц ВЛ 110 кВ Старт-

Уменьшение объемов ОН (ПС 

110 кВ Солнечная) на 1,9 МВт

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ 

(на 10 МВт и более)

Да, 

срок 

23.07.18 23.07.18 1 дн 23.07.18 23.07.18 1 дн ЗРР 01:00 Работы на ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – 

Корфовская №1 с отпайками (С–5)

Уменьшение объема ОН на ПС 

110 кВ Корфовская, АК на 22 

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Нет 30.07.18 07.08.18 9 дн 30.07.18 07.08.18 9 дн ЗРР 01:00 Работы на ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – 

Комсомольская (С–71)

Уменьшение объема ОН 

Амурской ТЭЦ-1 на 1 МВт

с отключением Исходная

Л.Ю. Чаплыгина

Снижение объемов ОН

Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы

Снижение объемов ОН

ПС 35 кВ Лесозаводская

ПС 35 кВ Южная

Е.А. Сухорукова 

(4212)38-05-44; 33-44.

Начальник Службы электрических режимов


