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ом 
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ое время. 

Начало

Месячный. 

Заявленно

е время. 
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Меся
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Заявл
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врем
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Время 
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Месячн
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Время 
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ремо

нта

Аварий
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готовн

ость
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оборудования 
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Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ХПМЭС ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – Хехцир 2 I цепь с отпайкой на ПС 

Князе–Волконка (Л–223)

Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

06.08.18 17.08.18 12 дн 06.08.18 17.08.18 12 дн КР 06:00 ХРЭС ХМУ: Ремонт грозотроса.    Ремонт провода.   

Установка спиральных шлейфовых зажимов на фазах 

"А","В","С" оп.№№ 101.    Установка ГВН на провод .   

Установка дополнительной поддерживающей гирлянды 

изоляторов на шлейфе анкерной опоры №№11.   Замена 

ПГН (поддерживающая) оп.140.   Осмотр состояния 

проводов и тросов в поддерживающих зажимах.    

Вырубка деревьев угрожающих падением на провода. 

Потерь ПА нет с отключением под 

наведенным 

напряжением

Измененная Л-223

ПС 220 кВ Князе-Волконка ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – Хехцир 2 I цепь с отпайкой на ПС 

Князе–Волконка (Л–223)

Нет 06.08.18 17.08.18 12 дн 06.08.18 17.08.18 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ВЧЗ, КС Л-223. Демонтаж ВЧЗ ф.А,В Л-

223. 

Потерь ПА нет с отключением под 

наведенным 

напряжением

Измененная Л-223

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ХПМЭС ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино (Л-254) Да 13.08.18 24.08.18 12 дн 13.08.18 24.08.18 12 дн ЗРР 01:00 КРЭС КМУ: Выправка ЖБ опор.   Ремонт ЖБ-опор.   

Установка шунтов ВОЛС .

Без отключения ЛЭП. С 

ежедневным выводом АПВ на 

время производства работ.

без 

отключения

Исходная

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ХПМЭС ВЛ 220 кВ Уктур - Высокогорная (Л-261) Нет 26.08.18 28.08.18 3 дн 26.08.18 28.08.18 3 дн ВПр 12:00 Работ по строительству ВЛ 220 кВ Комсомольская-

Селихино-Ванино в местах пересечения с существующей 

ВЛ в пролёте опор №92-93

Полная потеря реализации УВ 

«ОНХ1», «ОНХ3» на  ПС 220 кВ 

Высокогорная,  ПС 220 кВ Ванино 

от: ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ 

Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ 

с отключением под 

наведенным 

напряжением

Исходная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С–121) Да 01.07.18 31.08.18 62 дн 01.07.18 31.08.18 62 дн ЗРР 01:00 Механизированная расчистка  Ручная расчистка с выводом АПВ без 

отключения

Исходная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С–98) Да 01.08.18 31.08.18 31 дн 01.08.18 31.08.18 31 дн ЗРР 01:00 Ручная расчистка. Без отключения ЛЭП. С 

ежедневным выводолм АПВ на 

время производства работ.

без 

отключения

Исходная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С–97) Да 01.08.18 31.08.18 31 дн 01.08.18 31.08.18 31 дн ЗРР 01:00 Ручная расчистка Без отключения ЛЭП. С 

ежедневным выводолм АПВ на 

время производства работ.

без 

отключения

Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская (С–71) Да 30.07.18 07.08.18 9 дн 30.07.18 07.08.18 9 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ С-71, ЛР С-71, ОШР С-71, линейных 

вводов С-71.  

С отключением ОСШ 110 и МВ С-

71.  МДП в сечениее "выдачи 

мощности Амурской ТЭЦ-1" 88 

МВт

с отключением под 

наведенным 

напряжением

Исходная С-71

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С–121) Нет 27.08.18 31.08.18 5 дн 03.09.18 07.09.18 5 дн ЗРР 08:00 В связи с вынужденным простоем В 110 С-121 без 

отключения

не в транзите Измененная

АО «ДРСК» ХЭС ВЛ 110 кВ Гродеково - Хор (С–27) Да 06.08.18 10.08.18 5 дн 06.08.18 10.08.18 5 дн ТР 04:00 Замена дефектных изоляторов 19шт с отключением под 

наведенным 

напряжением

Исходная С-27

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С–74) Нет 13.08.18 17.08.18 5 дн 08.08.18 12.08.18 5 дн ЗРР 08:00 В связи с вынужденным простоем В 110 С-74 без 

отключения

не в транзите Измененная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С–74) Да, 

срок 

15.08.18 16.08.18 2 дн 15.08.18 16.08.18 2 дн ЗРР 04:00 Текущий ремонт 1ШР 110 С-74 на ПС 110 кВ К без 

отключения

не в транзите Снятая

«ДРСК» ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С–74) Да, 

срок 

ремо

01.08.18 02.08.18 2 дн 01.08.18 02.08.18 2 дн ЗРР 04:00 Текущий ремонт ТТ 110 С-74 на ПС 110 кВ Пивань без 

отключения

 Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ 

ПТФ (С–115)

Да 06.08.18 06.08.18 1 дн 06.08.18 06.08.18 1 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-2 С-115, текущий ремонт и 

испытания проходных вводов и конденсаторов связи.  

С отключением МВ С-115. МДП в 

сечение "Выдачи мощности 

Комсомольской ТЭЦ-3" 255 МВт 

с отключением под 

наведенным 

напряжением

Исходная С-115

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ 

ПТФ (С–116)

Да 08.08.18 08.08.18 1 дн 08.08.18 08.08.18 1 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-2 С-116, текущий ремонт и 

испытания проходных вводов и конденсаторов связи. 

С отключением МВ С-116.  МДП в 

сечение "Выдачи мощности 

Комсомольской ТЭЦ-3" 255 МВт  

с отключением под 

наведенным 

напряжением

Исходная С-116

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП–5 

(С–117)

Нет 16.08.18 17.08.18 2 дн 09.08.18 10.08.18 2 дн ЗРР 04:00 текущий ремонт В 110 С-117 без 

отключения

не в транзите Измененная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП–5 

(С–117)

Да 10.08.18 10.08.18 1 дн 10.08.18 10.08.18 1 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-2 С-117, текущий ремонт и 

испытания проходных вводов и конденсаторов связи.  

 С отключением МВ С-117.  МДП в 

сечение "Выдачи мощности 

Комсомольской ТЭЦ-3" 255 МВт

с отключением под 

наведенным 

напряжением

Исходная С-117

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП–5 

(С–118)

Нет 21.08.18 22.08.18 2 дн 13.08.18 14.08.18 2 дн ЗРР 08:00 Текущий ремонт В 110 С-118 без 

отключения

не в транзите Измененная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП–5 

(С–118)

Да 13.08.18 13.08.18 1 дн 13.08.18 13.08.18 1 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-2 С-118, текущий ремонт и 

испытания проходных вводов и конденсаторов связи.  

С отключением МВ С-118.  МДП в 

сечение "Выдачи мощности 

Комсомольской ТЭЦ-3" 255 МВт

с отключением под 

наведенным 

напряжением

Исходная С-118

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С–93) Да, 

срок 

ремо

06.08.18 07.08.18 2 дн 06.08.18 07.08.18 2 дн ЗРР 02:00 На ПС 110 кВ К ТР 1ШР-110 С-93. без 

отключения

не в транзите Исходная

ПС 220 кВ Селихино ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С–99) Нет 28.07.18 06.08.18 10 дн 27.08.18 31.08.18 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт КС-С-99, текущий ремонт ВЧЗ С-99, с отключением Измененная, 

разбитая
ПС 220 кВ Селихино ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С–99) Нет 28.07.18 06.08.18 10 дн 28.07.18 01.08.18 5 дн ТР 08:00 Выполнение работ подрядной организацией 

Русьэнергомир по установке ТТ

по утвержденному графику июля 

2018

с отключением Измененная, 

разбитая

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С–99) Нет 20.08.18 24.08.18 5 дн 27.08.18 31.08.18 5 дн ЗРР 08:00 В связи с вынужденным простоем В 110 С-99 без 

отключения

не в транзите Измененная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – К (С–76) Да 03.08.18 03.08.18 1 дн 03.08.18 03.08.18 1 дн ЗРР 02:00 Текущий ремонт 1ШР-110 С-76  без 

отключения

не в транзите Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с отпайкой на ПС Парус 

(С–86)

Да 30.07.18 03.08.18 5 дн 30.07.18 03.08.18 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт В 110 С-86, ЛР С-86, горизонтальных 

вводов. Проверка УРЗА (КСЗ в объеме "О" и АУВ в объеме 

"О"). 

С отключением МВ С-86. 

Включить МВ С-86 на ПС 110 кВ 

Т. МДП в сечение "Комсомольск" 

256 МВт, в послеаварийном 170 

с отключением под 

наведенным 

напряжением

Исходная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С–98) Да, 

срок 

ремо

нта 

13.08.18 17.08.18 5 дн 20.08.18 24.08.18 5 дн ТР 02:00 Замена полимерных изоляторов на стеклянные  Замена 

поврежденных изоляторов

Включить МВ С-86 на ПС 110 кВ 

Т. МДП в сечение "Комсомольск" 

256 МВт, в послеаварийном 169 

МВт 

с отключением под 

наведенным 

напряжением

Измененная С-98

«ДРСК» ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С–97) Да 06.08.18 10.08.18 5 дн 06.08.18 10.08.18 5 дн ТР 01:00 Замена полимерных изоляторов на стеклянные Включить МВ С-86 на ПС 110 кВ 

Т. МДП в сечение "Комсомольск" 

256 МВт, в послеаварийном 169 

с отключением под 

наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №2 с отпайками (C-8) Нет 21.08.18 24.08.18 4 дн 21.08.18 25.08.18 5 дн ЗРР 02:00 Односторонее отключение со стороны ПС 220 кВ РЦ КВЛ 

110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №2 с отпайками (С-8) на 

время вывода в ремонт 2С 110 кВ

без 

отключения

не в транзите Измененная

ПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №2 с отпайками (C-8) Нет 20.08.18 21.08.18 2 дн 21.08.18 22.08.18 2 дн ТР 02:00 Ремонт: Демонтаж ВЧ С-8 ф.В ПС 220 кВ РЦ с отключением под 

наведенным 

напряжением

Измененная

ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №1 с отпайками (С-17) Нет 20.08.18 24.08.18 5 дн 21.08.18 25.08.18 5 дн ЗРР 02:00 Односторонее отключение линии со стороны ПС 220 кВ 

РЦ на время вывода в ремонт 2С 110 кВ 

по году 22-23 августа Потерь ПА 

нет

без 

отключения

не в транзите Измененная 2С 110 кВ РЦ

ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №3 (С-49) Нет 20.08.18 24.08.18 5 дн 21.08.18 25.08.18 5 дн ЗРР 02:00 Односторонее отключение линии со стороны ПС 220 кВ 

РЦ на время вывода в ремонт 2С 110 кВ 

по году 22-23 июля Потерь ПА 

нет

без 

отключения

не в транзите Измененная 2С 110 кВ РЦ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный диспетчер  

Филиала АО «СО ЕЭС»

Хабаровское РДУ

_______________ И.О. Баканов

«___» ____________ 2018 г.

Выписка из СВОДНОГО ГРАФИКА

ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на август 2018 г.

Август 2018
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Август 2018

ПС 220 кВ Хехцир ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №2 (С–14) Нет 03.08.18 03.08.18 1 дн 20.08.18 20.08.18 1 дн ЗРР 02:00 Односторонее отключение ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир 

№2 (С–14) со стороны ПС 220 кВ Хехцир на время 

вывода в ремонт 2С 110 кВ

с отключением Измененная Хех 2С 110

ПС 35 кВ Южная ВЛ 35 кВ Лесозаводская – Южная (Т11Ф) Да 20.08.18 24.08.18 5 дн 20.08.18 24.08.18 5 дн ЗРР 02:00 ТР- В-35 Т-11Ф ПС 35 кВ Южная без 

отключения

не в транзите Исходная 2с-35 Южная

ПС 35 кВ Южная ВЛ 35 кВ Лесозаводская – Южная (Т11Ф) Да 20.08.18 24.08.18 5 дн 20.08.18 24.08.18 5 дн ЗРР 02:00 ТО присоединений 2с-35. (СР-35 2с, ШР-35 Т5Ф,ШР-35 Т-

11Ф , ШР-35 ТН 2с, ШР-35 2Т, СВ-35). На ПС Южная

без 

отключения

не в транзите Исходная 2с-35 Южная

ПС 35 кВ Лесозаводская ВЛ 35 кВ Лесозаводская – Южная (Т11Ф) Нет 20.08.18 24.08.18 5 дн 20.08.18 24.08.18 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 35 Т11Ф, ШР 35 Т11Ф с отключением Исходная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Тишкино с отпайкой на ПС Капитуль (Т3Ф) Да 01.08.18 03.08.18 3 дн 01.08.18 03.08.18 3 дн ТР 02:00 ТО ШР-35 Т3Ф  на ПС 35 кВ Тишкино. с отключением Исходная 1с-35 Тишкино

ПС 35 кВ Южная ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС РП–1 (Т5Ф) Да 20.08.18 24.08.18 5 дн 20.08.18 24.08.18 5 дн ЗРР 02:00 ТР- В-35 Т-5Ф без 

отключения

не в транзите Исходная 2с-35 Южная

ПС 35 кВ Южная ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС РП–1 (Т5Ф) Да 20.08.18 24.08.18 5 дн 20.08.18 24.08.18 5 дн ЗРР 02:00 ТО присоединений 2с-35. (СР-35 2с, ШР-35 Т5Ф, ШР-35 Т-

11Ф, ШР-35 ТН 2с, ШР-35 2Т, СВ-35). 

без 

отключения

не в транзите Исходная 2с-35 Южная

ПС 35 кВ Южная ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС РП–1 (Т5Ф) Да 09.08.18 10.08.18 2 дн 09.08.18 10.08.18 2 дн ТР ВЗ ТР РРП-35 ПС Южная с отключением Исходная РП-35 Южная

ПС 35 кВ Южная ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС РП–1 (Т5Ф) Да 20.08.18 20.08.18 1 дн 20.08.18 20.08.18 1 дн ТР 02:00 ТО ЛР-35 Т 5Ф на ПС 35 кВ Южная. с отключением Исходная 2с-35 Южная

ПС 35 кВ Лесозаводская ВЛ 35 кВ РП–4 – Лесозаводская (Т10Ф) Нет 27.08.18 31.08.18 5 дн 29.08.18 02.09.18 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 35 Т10Ф, ШР 35 Т10Ф с отключением Измененная 2С-

лесозоводская
ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т8Ф) Да 06.08.18 08.08.18 3 дн 06.08.18 08.08.18 3 дн ЗРР 02:00 ТО, ШР-35  Т8Ф на ПС 35 кВ Тишкино. без 

отключения

не в транзите Исходная 2с-35 Тишкино

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Да 01.08.18 03.08.18 3 дн 01.08.18 03.08.18 3 дн ЗРР 02:00 ТО  ШР-35   Т9Ф  на ПС 35 кВ Тишкино. без 

отключения

не в транзите Исходная 1с-35 Тишкино

ПС 35 кВ Южная ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф) Да, 

срок 

ремо

09.08.18 10.09.18 33 дн 09.08.18 10.08.18 2 дн ТР 02:00 ТР РРП-35 ПС Южная с отключением Измененная РП-35 Южная

ПС 35 кВ Южная ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф) Да 13.08.18 13.08.18 1 дн 13.08.18 13.08.18 1 дн ТР 02:00 ТО ЛР-35 Т6Ф на ПС 35 кВ Южная. с отключением Исходная 1с-35 Южная

ПС 35 кВ Южная ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф) Да 13.08.18 17.08.18 5 дн 13.08.18 17.08.18 5 дн ЗРР 02:00 ТР В-35 Т6Ф  на ПС 35 кВ Южная. без 

отключения

не в транзите Исходная 1с-35 Южная

ПС 35 кВ Южная ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф) Да 13.08.18 17.08.18 5 дн 13.08.18 17.08.18 5 дн ЗРР 02:00 ТО присоединений 1с-35. (СР-35 1с, ШР-35 Т6Ф, ШР-35 ТН 

1с, ШР-35 1Т, СВ-35). 

без 

отключения

не в транзите Исходная 1с-35 Южная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф) Да 06.08.18 08.08.18 3 дн 06.08.18 08.08.18 3 дн ТР 02:00 ТО ШР-35   Т6Ф на ПС 35 кВ Тишкино. с отключением Исходная 2с-35 Тишкино

ПС 500 кВ Комсомольская 4АТ Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

01.08.18 11.08.18 11 дн 08.08.18 19.08.18 12 дн ТР 1 Текущий ремонт 4АТ.  Высоковольтные испытания  

4АТ(бак+вв110).  ТО УРЗА: Профвосстановление 4АТ 

основные защиты, автоматика охлаждения, резервные 

защиты  и автоматика ст.220/110, ТТ ст.220/110/10, РПР

МДП в сечение "Комсомольск" 

276 МВт, в послеаварийном 175 

МВт 

с отключением Перенесенная

ПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 06.08.18 17.08.18 12 дн 06.08.18 17.08.18 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт трансформатора, текущий ремонт РН-3Т с отключением Исходная

ПС 220 кВ Князе-Волконка РТД-35 Да 06.08.18 17.08.18 12 дн 06.08.18 17.08.18 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт РТД-35. ТО УРЗА: Профконтроль РТД-35 

резервные защиты, ТТ

с отключением Измененная

ПС 220 кВ Князе-Волконка ЭВ–220–1АТ Да 06.08.18 17.08.18 12 дн 06.08.18 17.08.18 12 дн ТР 08:00 Ремонт: Техническое обслуживание ЭВ-220-1АТ  с отключением Измененная

ПС 220 кВ Парус 2АТ Нет 06.08.18 15.08.18 10 дн 06.08.18 15.08.18 10 дн ЗРР 08:00 Заявленный режим работы 2АТ по сторонам 110/10 кВ на 

время вывода в ремонт МВ-220-2АТ

с отключением Исходная Пар 2С 220

ПС 220 кВ Парус 2С 220 кВ Нет 06.08.18 15.08.18 10 дн 06.08.18 15.08.18 10 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-2-ОСМВ,  ШР-220-2АТ, ШР-РП, ШР-

220-ТН-2

С выводом в ремонт РП, МВ-220-

2АТ

с отключением Исходная Пар 2С 220

ПС 220 кВ Парус МВ-220-2АТ Нет 06.08.18 15.08.18 10 дн 06.08.18 15.08.18 10 дн ТР 08:00 Текущий ремонт  ШР-220-2АТ. Вывод в ремонт 2С 220 кВ. с отключением Исходная Пар 2С 220

ПС 220 кВ Парус ОСМВ-220 Нет 06.08.18 15.08.18 10 дн 06.08.18 15.08.18 10 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-2-ОСМВ.  Вывод в ремонт 2С 220 кВ С раздельной работой секций. с отключением Исходная Пар 2С 220

ПС 220 кВ Парус ОСШ 220 кВ Нет 01.08.18 31.08.18 31 дн 06.08.18 15.08.18 10 дн ВПр 08:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт ОСМВ-

220 для текущего ремонта ШР-2-ОСМВ

Излишне поданная с отключением Отказанная

ПС 220 кВ Парус ОСШ 220 кВ Нет 06.08.18 15.08.18 10 дн 06.08.18 15.08.18 10 дн ВПр 08:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт ОСМВ-

220 для текущего ремонта ШР-2-ОСМВ

с отключением Исходная Пар 2С 220

ПС 220 кВ Парус ТН–2–220 Нет 06.08.18 15.08.18 10 дн 06.08.18 15.08.18 10 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-220-ТН-2 с отключением Исходная Пар 2С 220

ПС 220 кВ РЦ 2АТ Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

20.08.18 31.08.18 12 дн 21.08.18 31.08.18 11 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 2АТ, техническое обслуживание В-220-

2АТ ТО УРЗА: технический контроль 2АТ основные 

защиты  ДЗТ 1К 7UT,АУВ РПН REG, основные защиты ДЗТ 

2К 7UT, резервные защиты ВН, СН 7SA522, ТТ- вторичные 

цепи, автоматика охлаждение  ЭМБ

МДП в сечение с Блоком  "1 

Хабаровск" 346 МВт, в 

послеаварийном  154 МВт. МДП в 

сечение без Блок "1 Хабаровск" 

364 МВт, в послеаварийном 227 

МВт.  Не совмещать с выводом 

2АТ Хехцир. Ремонт перенесен 

для оптимизации работы 

с отключением Измененная 2С 110 кВ РЦ

ПС 220 кВ РЦ 2С 110 кВ Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

20.08.18 24.08.18 5 дн 21.08.18 25.08.18 5 дн БВР 02:00 Ремонт: Устранение замечания Ростехнадзора - 

нанесение антикорозийного покрытия на 

металлоконструкции ШР 2С 110 кВ ТО УРЗА: 

профконтроль вторичных цепей  ТН-2-110 емкостого типа

С односторонним отключением 

линий со стороны ПС 220 кВ РЦ: 

ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – 

РЦ №1  отпайками (С-17), ВЛ 110 

кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №3 

(С-49), КВЛ 110 кВ Хабаровская 

с отключением Измененная 2С 110 кВ РЦ

ПС 220 кВ РЦ 2ТН-110 Да, 

срок 

ремо

20.08.18 24.08.18 5 дн 21.08.18 25.08.18 5 дн ТР 02:00 ТО УРЗА: профвосстановление ТН-2-220 вторичные цепи. С выводом  2С 110 кВ в ремонт. с отключением Измененная 2С 110 кВ РЦ

ПС 220 кВ РЦ В С-17 Да, 

срок 

20.08.18 24.08.18 5 дн 21.08.18 25.08.18 5 дн ВПр 02:00 Вынужденный простой при отключении 2С 110 кВ С односторонним отключением 

ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – 

с отключением Измененная 2С 110 кВ РЦ

ПС 220 кВ РЦ В С-49 Да, 

срок 

ремо

20.08.18 24.08.18 5 дн 21.08.18 25.08.18 5 дн ТР 08:00 Ремонт: Техническое обслуживание В-110 С-49, 

отключение 2С 110 кВ

С односторонним отключением 

ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – 

РЦ №3 (С-49)

с отключением Измененная 2С 110 кВ РЦ

ПС 220 кВ РЦ В С-8 Нет 20.08.18 24.08.18 5 дн 21.08.18 25.08.18 5 дн ТР 08:00 Ремонт: Техническое обслуживание В С-8 с отключением Измененная 2С 110 кВ РЦ

ПС 220 кВ РЦ В-110 2АТ Да, 

срок 

ремо

20.08.18 31.08.18 12 дн 21.08.18 31.08.18 11 дн ВПр 08:00 ТО УРЗА: технический контроль 2АТ автоматика 

выключателя 220,110 6MD644

с отключением Измененная

ПС 220 кВ Селихино 1АТ Нет 08.08.18 13.08.18 6 дн 02.08.18 07.08.18 6 дн ТР ВЗ Выполнение работ подрядной организацией 

Русьэнергомир по установке ТТ ТО УРЗА: замена кабеля 

токовых цепей ЭВ-220 1АТ

Питание потребителей по сети 

110 кВ ДРСК

с отключением Измененная Сел 1АТ

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-110 Нет 07.08.18 10.08.18 4 дн 02.08.18 07.08.18 6 дн ЗРР 08:00 Заявленный режим работы ОШСМВ-110 для перевода ВЛ 

110 кВ Селихино-Вознесеновская (С-105) через ОСШ 110 

кв на время вывода в ремонт МВ-С-105

С отключением РП-110 и 

включением ШР-2-1АТ

без 

отключения

Измененная

ПС 220 кВ Селихино ЭВ-220-1АТ Нет 08.08.18 13.08.18 6 дн 02.08.18 07.08.18 6 дн ВПр ВЗ ТО УРЗА: замена кабеля токовых цепей ЭВ-220 1АТ с отключением Измененная Сел 1АТ

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-110 Нет 02.08.18 06.08.18 5 дн 08.08.18 12.08.18 5 дн ТР ВЗ Выполнение работ подрядной организацией 

Русьэнергомир по установке ТТ

С отключением РП-110 и 

включением ШР-2-1АТ

с отключением Измененная

ПС 220 кВ Старт ЭВ-НПС-3 Нет 14.07.18 08.08.18 26 дн 14.07.18 08.08.18 26 дн РЕК ВЗ Замена выключателя с отключением с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 220 кВ Старт МВ-Л-258 Нет 06.08.18 24.08.18 19 дн 09.08.18 27.08.18 19 дн КР 1 Капитальный ремонт МВ-Л-258, во сливом масла,   отбор 

проб с вв  МВ-220 Л-258, высоковольтные испытания  МВ-

220 Л-258

С переводом на ОВ с отключением с переводом на 

ОВ

Измененная

ПС 220 кВ Старт 2АТ Нет 20.08.18 05.09.18 17 дн 20.08.18 02.09.18 14 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 2АТ, текущий ремонт РБГ-10-2АТ,  ТО 

УРЗА: Профвосстановление 2АТ основные защиты, РПН, 

ЭМБ,  резервные защиты ст.220/110/10,  ТТ ст.220/110/10 

и РПР, ПЗ-5, охлаждение автотрансформатора, АУВ МВ-

220/110/10. отбор проб с вв  -110/220 2АТ, 

высоковольтные испытания  2АТ(вв 110-220)+ОПН-10-

2АТ 

Сокращение из-за годового 

ремонта на 3АТ Пс 500 кВ 

Комсомольская с 3.09- по 7.09

с отключением Измененная Ст 2АТ

ПС 220 кВ Старт МВ-110-2АТ Нет 20.08.18 05.09.18 17 дн 20.08.18 05.09.18 17 дн ВПр 08:00 ТО УРЗА: Профвосстановление 2АТ АУВ МВ-220/110/10. 

Отбор проб с вв МВ-110 2АТ

с отключением Исходная Ст 2АТ

ПС 220 кВ Старт МВ-220-2АТ Нет 20.08.18 05.09.18 17 дн 20.08.18 05.09.18 17 дн ТР 08:00 Ремонт:Техническое обслуживание - опробование МВ-220-

2АТ. ТО УРЗА: Профвосстановление 2АТ АУВ МВ-

220/110/10. Отбор проб с вв  МВ-220 2АТ

с отключением Исходная Ст 2АТ

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-13 Нет 01.08.18 03.08.18 3 дн 06.08.18 07.08.18 2 дн ВПр 04:00 Вынужденный простой для изменения уставок ЭПЗ-1636 

согласно письма ХРДУ 

С переводом ВЛ 110 кВ Южная - 

Хехцир №1 (С-13) через ОСШ-

110, с раздельной работой 1С, 2С  

110 кВ

с отключением с переводом на 

ОВ

Измененная

ПС 220 кВ Хехцир 2АТ Нет 03.08.18 03.08.18 1 дн 20.08.18 20.08.18 1 дн ЗРР 02:00 Режим работы АТ по сторонам 110/10 кВ на время вывода 

в ремонт 2С 110 кВ

с отключением Измененная Хех 2С 110
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ПС 220 кВ Хехцир 2С 110 кВ Нет 03.08.18 03.08.18 1 дн 20.08.18 20.08.18 1 дн ТР 02:00 Текущий ремонт 2С 110 кВ С переводом ВЛ 110 кв Хехцир - 

Сита (С-24) через ОСШ 110 кВ с 

фиксацией на 1С 110 кВ. С 

с отключением Измененная Хех 2С 110

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 2АТ Нет 03.08.18 03.08.18 1 дн 20.08.18 20.08.18 1 дн ВПр 02:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт 2С 110 

кВ

с отключением Измененная Хех 2С 110

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-14 Нет 03.08.18 03.08.18 1 дн 20.08.18 20.08.18 1 дн ВПр 02:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт 2С 110 

кВ

с отключением Измененная Хех 2С 110

ПС 220 кВ Хехцир ОСМВ-110 Нет 03.08.18 03.08.18 1 дн 20.08.18 20.08.18 1 дн ЗРР 02:00 Перевод ВЛ 110 кВ Хехцир - Сита (С-14) через ОСШ 110 

кВ с фиксацией на 1С 110 кВ на время вывода в ремонт 

2С 110 кВ

С раздельной работой 1С 220 кВ, 

2С 220 кВ.

с отключением Измененная Хех 2С 110

ПС 220 кВ Хехцир ОСШ 110 кВ Нет 03.08.18 03.08.18 1 дн 20.08.18 20.08.18 1 дн ЗРР 02:00 Перевод ВЛ 110 кВ Хехцир - Сита (С-14) через ОСШ 110 

кВ с фиксацией на 1С 110 кВ на время вывода в ремонт 

2С 110 кВ

с отключением Измененная Хех 2С 110

ПС 35 кВ Лесозаводская 1с-35 Нет 20.08.18 24.08.18 5 дн 20.08.18 24.08.18 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт присоединений 1с 35 кВ с отключением Исходная

ПС 35 кВ Лесозаводская 2с-35 Нет 27.08.18 31.08.18 5 дн 29.08.18 02.09.18 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт присоединений 2с 35 кВ с отключением Измененная 2С-

лесозоводская
ПС 35 кВ Южная СВ-35 Да 13.08.18 24.08.18 12 дн 13.08.18 24.08.18 12 дн ТР 02:00 ТР СВ-35 с  разрывом транзита с отключением Исходная 2с-35 Южная

ПС 110 кВ АК 2С 110 Нет 30.08.18 30.08.18 9 ч 30.08.18 30.08.18 9 ч БВР 02:00 испытание вводов В 110 2Т АК с отключением Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ 1с 110 Нет 27.08.18 28.08.18 2 дн 27.08.18 28.08.18 2 дн ТР 04:00 Профилактический контроль УРЗА ТН 110 1с с отключением Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ СП 110 Нет 27.08.18 28.08.18 2 дн 27.08.18 28.08.18 2 дн ВПр 04:00 В связи с выводом из работы 1с 110 с отключением Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ 2с 110 Нет 30.08.18 31.08.18 2 дн 30.08.18 31.08.18 2 дн ТР 04:00 Профилактический контроль УРЗА ТН 110 2с с отключением Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ СП 110 Нет 30.08.18 31.08.18 2 дн 30.08.18 31.08.18 2 дн ВПр 04:00 Вынужденный простой в связи с выводом из работы 2с 

110

с отключением Исходная

ПС 110 кВ Березовка 1С-110 Нет 03.08.18 03.08.18 9 ч 03.08.18 03.08.18 9 ч БВР 02:00 испытание ТН с отключением Исходная

ПС 110 кВ Березовка 2С-110 Нет 04.08.18 04.08.18 9 ч 04.08.18 04.08.18 9 ч БВР 02:00 испытание ТН с отключением Исходная

ПС 110 кВ К 1СШ 110 Да 01.08.18 16.08.18 16 дн 01.08.18 16.08.18 16 дн ТР 08:00 ТР ШР присоединений 1СШ-110. С переводом присоединений на 

2СШ-110, с поочередным 

отключением присоединений. С-

с отключением Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-74 Нет 01.08.18 02.08.18 2 дн 01.08.18 02.08.18 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт В 110 С-74 с отключением с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 110 кВ К ШСВ 110 Да 01.08.18 16.08.18 16 дн 01.08.18 16.08.18 16 дн ТР 02:00 Проф испытания (В любой из дней) с отключением Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-117 Нет 16.08.18 17.08.18 2 дн 09.08.18 10.08.18 2 дн ТР 08:00 Эксплуатационные работы на В 110 С-117 с отключением Измененная

ПС 110 кВ К В 110 С-118 Нет 21.08.18 22.08.18 2 дн 13.08.18 14.08.18 2 дн ТР 08:00 Эксплуатационные работы на В 110 С-118 с отключением Измененная

ПС 110 кВ К 1ТН 110 Да 15.08.18 15.08.18 1 дн 15.08.18 15.08.18 1 дн ТР 02:00 Текущий ремонт 1ШР 110 1ТН 110.  Проф испытания 1ТН 

110

с отключением Исходная

ПС 110 кВ К ОВ 110 Да 20.08.18 31.08.18 12 дн 20.08.18 31.08.18 12 дн ТР 02:00 Текущий ремонт присоединений ОШР С отключением ОСШ-110 С 

поочередным отключением 

присоединений 

с отключением Исходная

ПС 110 кВ К ОВ 110 Да 20.08.18 31.08.18 12 дн 20.08.18 31.08.18 12 дн ТР 02:00 Проф испытания  в любой из дней с отключением Исходная

ПС 110 кВ К ОСШ 110 Да 20.08.18 31.08.18 12 дн 20.08.18 31.08.18 12 дн ТР 02:00 Текущий ремонт присоединений ОШР С отключением ОСШ 110. С 

поочередным отключением 

с отключением Исходная

ПС 110 кВ К ОСШ 110 Да 20.08.18 31.08.18 12 дн 20.08.18 31.08.18 12 дн ТР 02:00 Проф испытания В любой из дней с отключением Исходная

ПС 110 кВ Картель В 110 С-74 Нет 13.08.18 17.08.18 5 дн 08.08.18 12.08.18 5 дн ВПр 08:00 Профилактическое восстановление В 110 С-74 с отключением Измененная

ПС 110 кВ Картель В 110 С-99 Нет 20.08.18 24.08.18 5 дн 27.08.18 31.08.18 5 дн ВПр 08:00 Профилактическое восстановление УРЗА В 110 С-99 с отключением  Измененная

ПС 110 кВ Картель В 110 С-121 Нет 27.08.18 31.08.18 5 дн 03.09.18 07.09.18 5 дн ВПр 08:00 Профилактическое восстановление УРЗА В 110 С-121 с отключением Измененная

ПС 110 кВ Котиково 1С 110 Нет 27.08.18 27.08.18 9 ч 27.08.18 27.08.18 9 ч БВР 02:00 испытание ТН с отключением Исходная

ПС 110 кВ Котиково РП-110 Нет 27.08.18 28.08.18 1 дн 

9 ч

27.08.18 28.08.18 1 дн 9 

ч

ЗРР 02:00 Включить при работах на ПС Котиково без 

отключения

Исходная

ПС 110 кВ Котиково СВ-110 Нет 27.08.18 27.08.18 9 ч 27.08.18 27.08.18 9 ч БВР 02:00 испытание вводов СВ-110 с отключением Исходная

ПС 110 кВ Котиково 2С 110 Нет 28.08.18 28.08.18 9 ч 28.08.18 28.08.18 9 ч БВР 02:00 испытание ТН с отключением Исходная

ПС 110 кВ Красицкая 1С 110 Нет 23.08.18 23.08.18 9 ч 23.08.18 23.08.18 9 ч БВР 02:00 испытание ТН с отключением Исходная

ПС 110 кВ Красицкая РП-110 Нет 23.08.18 24.08.18 1 дн 

9 ч

23.08.18 24.08.18 1 дн 9 

ч

ЗРР 02:00 Включить при работах на ПС Красицкая без 

отключения

Исходная

ПС 110 кВ Красицкая СВ-110 Нет 23.08.18 23.08.18 9 ч 23.08.18 23.08.18 9 ч БВР 02:00 Испытание вводов СВ-110 с отключением Исходная

ПС 110 кВ Красицкая 2С 110 Нет 24.08.18 24.08.18 9 ч 24.08.18 24.08.18 9 ч БВР 02:00 испытание ТН с отключением Исходная

ПС 110 кВ Т МВ С-86 Да 06.08.18 10.08.18 5 дн 06.08.18 10.08.18 5 дн ТР 02:00 Тек ремонт МВ С-86 с отключением с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 110 кВ Т МВ С-97 Да, 

срок 

20.08.18 24.08.18 5 дн 06.08.18 10.08.18 5 дн ТР 02:00 Тек ремонт МВ С-97 Не совмещать с выводом в 

ремонт ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с 

с отключением с переводом на 

ОВ

Измененная

ПС 110 кВ Хор 1С 110 Да 06.08.18 07.08.18 2 дн 06.08.18 07.08.18 2 дн КР 04:00 Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ ЛР-110 С-27, 

СР-110 №1, текущий ремонт ОПН-110 1С

с включением на ПС 110 кВ Хор 

МВ-110 С-27, отключением ВЛ 

110 кВ Гродеково-Хор (С-27)

с отключением Исходная С-27

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да 06.08.18 10.08.18 5 дн 06.08.18 10.08.18 5 дн ЗРР 04:00 Включить, для работ на ВЛ 110 кВ Гродеково - Хор (С–27) без 

отключения

Исходная С-27

ПС 110 кВ Южная ШСВ 110 Да 20.08.18 21.08.18 1 дн 

9 ч

20.08.18 21.08.18 1 дн 9 

ч

ТР 04:00 Текущий ремонт выключателя ШСВ-110 С паралелльной работой 1СШ, 

2СШ 110

с отключением Исходная

ПС 110 кВ Южная ОВ 110 Да 22.08.18 24.08.18 2 дн 

9 ч

22.08.18 24.08.18 2 дн 9 

ч

ТР 04:00 Текущий ремонт выключателя с отключением ОСШ 110 ПС 110 

кВ Южная

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 

МВт и более)

Да 30.07.18 07.08.18 9 дн 30.07.18 07.08.18 9 дн ЗРР 01:00 Работы на ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская 

(С–71)

Полная потеря реализации УВ 

ОНХ1, ОНХ3 на ОН (1 МВт) на  

Амурской ТЭЦ-1 от  ЛАПНУ 

Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской 

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 

МВт и более)

Да 08.08.18 08.08.18 1 дн 08.08.18 08.08.18 1 дн ЗРР 01:00 Работы на ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с 

отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С–116)

Полная потеря реализации УВ 

ОНХ1, ОНХ3 на ОН (0,9 МВт)  на 

ПС 110 кВ К, ГПП-5 от  ЛАПНУ 

Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской 

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 

МВт и более)

Да 13.08.18 13.08.18 1 дн 13.08.18 13.08.18 1 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с 

отпайкой на ПС ГПП–5 (С–118)

Полная потеря реализации УВ 

ОНХ1, ОНХ3 на ОН (0,9 МВт)  на 

ПС 110 кВ К, ГПП-5 от  ЛАПНУ 

Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской 

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Нет 26.08.18 28.08.18 3 дн 26.08.18 28.08.18 3 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 220 кВ Уктур-Высокогорная (Л-261). Уменьшени объемов ОН (ПС 220 

кВ Высокогорная, ПС 220 кВ 

Ванино)  на величину 6 МВт.

с отключением Исходная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК 

Нет 20.08.18 24.08.18 5 дн 20.08.18 24.08.18 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема ОН в связи с профилактическим 

контролем АЧР на ПС 35 кВ Индустриальная

Снижение объема АЧР на 0,6 МВт с отключением Исходная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК 

Нет 20.08.18 24.08.18 5 дн 20.08.18 24.08.18 5 дн ЗРР 04:00 Снижение объема ОН в связи с профилактическим 

контролем АЧР на ПС 110 кВ Падали

Снижение объема АЧР на 0,5 МВт с отключением Исходная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК 

Нет 27.08.18 31.08.18 5 дн 27.08.18 31.08.18 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема ОН в связи с профилактическим 

контролем АЧР на ПС 35 кВ Лесозаводская

Снижение объема АЧР на 5 МВт с отключением Исходная

«ДРСК» ХЭС СП СЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК 

Нет 27.08.18 31.08.18 5 дн 27.08.18 31.08.18 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема ОН в связи с профилактическим 

контролем АЧР на ПС 35 кВ Тишкино

Снижение объема АЧР на 8 МВт с отключением Исходная

Л.Ю. ЧаплыгинаНачальник Службы электрических режимов


